Vodohospodaiska laboratof Ri¢any, s.r.o.

zkusebni laboratof &.1531 akreditovana CIA
podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

R
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Zakaznik: ou Ksely, Ksely 10, Cesky Brod, 28201
Typ vzorku: pitna voda
Cislo vzorku: 766/2020
Misto odbéru: Ksely 99
Datum odbéru: 1.6.2020 10:50 Odebral: Dufkova Vendula
Datum pFijmu: 1.6.2020 11:35 PFijem provedl: Dufkova Vendula
Postup vzorkovani: Vzorkovéni bylo provedeno podle SOPV 1/04:2011
Datum pocatku analyz: 1.6.2020
Datum ukonéeni analyz: 25.6.2020
Stanoveni Zjisténa Jednotky Metoda Nejistota Limit Vyrok
hodnota o shodé
Koliformni bakterie 0 KTJ/100 ml | SOP 1/16 (CSN EN ISO 9308-1) +40% 0 (MH) | vyhovuje
Escherichia coli 0 KTJ/100 ml | SOP 1/16 (CSN EN ISO 9308-1) +40% 0 (NMH) | vyhovuje
Enterokoky 0 KTJ/100 ml | SOP 9/99 (CSN EN ISO 7899-2) +40% 0 (NMH) | vyhovuje
Poéty kolonii pfi 36 °C 36 KTJ/ml SOP 11/99 (CSN EN ISO 6222) +40% 40 (DH) vyhovuje
Poéty kolonii pfi 22 °C 39 KTJ/ml SOP 11/99 (CSN EN ISO 6222) +40% 200 (DH) vyhovuje
Clostridium perfringens 0 KTJ/100 ml | SOP 1/14 (Pfil.&.6 vvhl.252/2004 +40% 0 (MH) vyhovuje
Reakce vody (pH) 6,95 SOP 1/98 (CSN ISO 10523) +3% 6.5-95 (MH) vyhovuje
Konduktivita 101,1 mS/m SOP 2/98 (CSN EN 27888) +5% 125 (MH) vyhovuje
Zakal 0,490 ZF(n) SOP 4/19 (CSN EN 7027-1) =15% 5 (MH) | vvhovuje
Amonné ionty <0,05 mg/1 SOP 3/98 (CSNISO 7150-1) 0,50 (MH) vyvhovuje
Dusitany <0,010 me/l SOP 4/98 (CSN EN 26 777) 0,50 (NMH) | vyhovuje
Dusiénany 314 mg/] SOP 5/99 (CSN ISO 7890-3) +10% 50  (NMH) | vyhovuje
CHSK (Mn) 0,64 mg/1 SOP 6/98 (CSN EN ISO 8467) +15% 3.0 (MH) vyhovuje
Barva (436 nm) <5,0 mg/lPt | SOP3/04 (CSN ENISO 7887) 20 (MH) | vyhovuje
Chloridy 103,1 mg/l SOP 9/98 (CSN ISO 9297) +7% 100 (MH) nevyhovuje
Sirany 85,7 mg/1 SOP 10/98 (TNV 75 7477) +8% 250  (MH) vyhovuje
KNK-4,5 7,15 mmol/l SOP 11/98 (CSN ISO 9963-1) +6%
Suma vapnik a hof¢ik 2,59 mmol/l | SOP 3/08 (CSN ISO 6059) +15% | 2.0-3,5 (DH)
(tvrdost celkova)
Vapnik 80,6 mg/1 SOP 4/08 (CSN ISO 6058) +15% 40 - 80 (DH)
Hofiéik 14,1 mg/1 SOP 5/08 (CSNISO 6059) +15% 20 -30 (DH)
ZNK38.3 0,68 mmol/l | SOP 9/08 (CSN 75 7372. 75 7373) | +12%
Pach pFijatelny SOP 5/04 (CSN EN 1622) piijatelny vvhovuje
Chut’ pFijatelna SOP 7/04 (CSN EN 1622) piijatelné vyhovuje
ZEleZO <0,05 mg/l SOP 8/98 (CSN ISO 6332) 0,20 (MH) vvhovuje
Mangan <0,01 mg/1 SOP 4/99 (CSN ISO 6333) 0,050 (MH) vvhovuje
Hlinik <0,050 mg/1 SOP 2/08 (CSN ISO 10 566) 0,20 (MH) vyhovuje
Teplota vzorku + 13,6 G SOP 7/08 (CSN 75 7342) +2% 8§-12 (DH)
Cl volny na misté¢  + 0,03 : mg/1 SOP 8/08 (Firemni navod Hanna) | £10% 0,3 (MH) | wyhovuje
Bromi¢nany o <1,0 ng/l subdodévka 4) 10 (NMH) | vyhovuje
Chlore¢nany HE 16,5 ng/l subdodavka 4) 200  (MH) vvhovuje
Chloritany ol <10,0 ng/l subdodévka 4) 200 (NMH) | vyhovuje
chlore¢nany + A 16,5 ng/l subdodavka 4)
chloritany (suma)
Antimon AAS-ETA  ** <1,0 ug/l subdodavka 1) 5,0 (NMH) | vyhovuje
Arsen AAS-ETA g 1,20 ug/l subdodavka 1) +15% 10 (NMH) | vyhovuje
Beryllium AAS-ETA ** <0,20 g/l subdodavka 1) 2.0 (NMH) | vvhovuje
Bor Ak 0,095 mg/1 subdodévka 1) 1,0  (NMH) | vyhovuje
Chrom AAS-ETA o <5,00 ng/l subdodévka 1) 50 (NMH) | vyvhovuje
Kadmium AAS-ETA ** <0,20 pe/l subdodavka 1) 5.0 (NMH) | vyhovuje
Méd’ AAS-F k 15,0 png/l subdodavka 1) =15 % 1000  (NMH) | vvhovuje
Nikl AAS-ETA Hk <5,00 pg/l subdodévka 1) 20  (NMH) | vvhovuje
Olovo AAS-ETA 5 0,64 pg/l subdodavka 1) 10 (NMH) | vvhovuje
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Rtut’ bk <0,10 ng/l subdodavka 1) 1 (NMH) | vyhovuje
Selen AAS-ETA b 2,80 ug/l subdodavka 1) +20 % 10 (NMH) | vvhovuje
Sodik AAS-F *% 170,0 mg/1 subdodavka 1) +15% 200  (MH) vyvhovuje
Stiibro AAS-F ot <2.5 ug/l subdodavka 1) 50  (NMH) | vvhovuje
Kyanidy celkové wF <0,0080 mg/1 subdodavka 1) 0,050 (NMH) | vvhovuje
Uran ok <1,00 ug/l subdodavka 1) 15 (NMH) | vvhovuje
Fluoridy ik 0,25 mg/1 subdodavka 1) =14 % 1.5 (NMH) | vyvhovuje
1,2cis-dichlorethylen ** <1,0 ng/l subdodévka 1)
1,2dichlorbenzen b <0,20 ug/l subdodavka 1)
1,2dichlorethan = <0,30 ug/l subdodévka 1) 3.0 (NMH) | vyhovuje
1,3dichlorbenzen i <0,20 ug/l subdodévka 1)
1,4dichlorbenzen bl <0,20 ug/l subdodévka 1)
Benzen e <0,10 ug/l subdodévka 1) 1,0 (NMH) | vyhovuje
Bromdichlormethan ** <0,50 wg/l subdodavka 1)
Bromoform b <0,50 pg/l subdodéavka 1)
Chlorbenzen i <0,20 g/l subdodévka 1) il
Dibromchlormethan ** <0,50 ng/l subdoddvka 1)
Dichlormethan ¥ <2,0 ng/l subdodavka 1)
Ethylbenzen x <0,20 ng/l subdodavka 1)
M,p-xylen ik <0,10 ug/l subdodavka 1)
O-xylen o <0,20 pg/l subdodavka 1)
Styren ¥4 <0,20 ug/l subdodévka 1)
Tetrachlorethen — <0,50 ug/l subdodévka 1) 10 (NMH) | vyhovuje
Tetrachlormethan &5 <0,10 g/l subdodavka 1)
Toluen *k <0,10 ug/l subdodavka 1)
Trichlorethen A <0,50 ne/l subdodavka 1) 10 (NMH) | vyhovuje
Trichlormethan ** <0,50 ng/l subdodavka 1) 30 (MH) | vyhovyje
(chloroform)
THM (trihalomethany) ** <0,50 ng/l subdodavka 1) 100 (NMH) | vvhovuje
Benzo(a)pyren ** <0,00050 ug/l subdodavka 1) 0.010 (NMH) | vyhovuje
Benzo(b)fluoranten  ** <0,0010 ng/l subdodavka 1)
Benzo(ghi)perylen  ** <0,0015 ng/l subdodavka 1)
Benzo(k)fluoranten  ** <0,00020 ug/l subdod4vka 1)
Indeno(1,2,3-cd)pyren ** <0,0015 ug/l subdodavka 1)
Suma PAU i <0,010 ug/l subdodavka 1) 0,10 (NMH) | vyhovuje
Pesticidni latky - celkem *F 0,043 ng/l subdodavka 1) 0,50 (NMH) | vvhovuje
Mikroskopicky obraz - ** 0 jedinci/ml | subdodéavka 1) +20 % 0 (MH) | vyhovuje
Zivé organismy
Mikroskopicky obraz - ** 0 jedinci/ml | subdodéavka 1) 50 (MH) | vyhovuje
podet organismil
Abioseston sl <1 % subdodavka 1) 10  (MH) vyhovuje
2.4-D il <0,010 pe/l subdodavka 1)
2.4-DP (Dichlorprop) ** <0,010 ue/l subdodavka 1)
Acetochlor ok <0,020 ng/l subdodévka 1)
Acetochlor OA i <0,030 ug/l subdodéavka 1)
Acetochlor ESA bk <0,030 ue/l subdodavka 1)
Alachlor ** <0,005 ne/l subdodavka 1)
Alachlor ESA *k <0,030 ng/l subdodavka 1)
Alachlor OA * <0,030 ne/l subdodavka 1)
AMPA ** <0,0500 ng/l subdodavka 1)
Atrazin & 0,019 g/l subdodavka 1) +30%
Atrazin 2-hydroxy bl <0,010 ne/l subdodavka 1)
Atrazin-desethyl i 0,024 ug/l subdodavka 1) +30%
Atrazin-desisopropyl ** <0,010 ug/l subdodavka 1)
Azoxystrobin ik <0,010 g/l subdodavka 1)
Bentazone A <0,010 ng/l subdodavka 1)
Boscalid *k <0,010 wg/l subdodavka 1)
Chloridazon ok <0,010 ug/l subdodavka 1)
Chloridazon desphenyl *#* 0,484 pg/l subdodévka 1) +40%
(CHD)
Chloridazon methyl = ** <0,020 pg/l subdodéavka 1)

desphenyl (CHMD)
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Chlormequat chloride ** <0,01 ng/l subdodévka 1)
Chlorotoluron E% <0,010 ug/l subdodavka 1)
Chlorotoluron-desmeth *%  <0,020 ng/l subdodavka 1)

1
Chlorpyrifos Gk <0,005 ug/l subdodéavka 1)
Clomazone i <0,010 wg/l subdodavka 1)
Clopyralid Ak <0,025 ug/l subdodavka 1)
Cyproconazole 2t <0,010 ng/l subdodavka 1)
Dicamba i <0,025 g/l subodédvka 1)
Difenoconazol e <0,010 ug/l subdodévka 1)
Diflufenican e <0,010 ug/l subdodavka 1)
Dimethachlor Y <0,010 ng/l subdodavka 1)
Dimethenamide %3 <0,010 ug/l subdodévka 1)
Dimethoat i <0,010 ng/l subdodavka 1)
Diquat dibromide i <0,01 ng/l subdodavka 1)
Epoxiconazole i <0,010 g/l subdodavka 1)
Ethofumesate % <0,020 ug/l subdodavka 1)
Fenpropidin e <0,020 g/l subdodavka 1)
Fluroxypyr ok <0,020 g/l subdodavka 1)
Glyphosate % <0,0500 ug/l subdodavka 1)
Hexazinon i <0,010 ue/l subdodavka 1)
Isoproturon s <0,010 ng/l subdodavka 1)
Isoproturon desmethyl **  <0,010 ng/l subdodavka 1)
Isoproturon i <0,020 ng/l subdodavka 1)
monodesmethyl
Linuron pehs <0,010 pe/l subdodavka 1)
MCPA ol <0,010 ng/l subdodavka 1)
MCPP (Mecoprop)  ** <0,010 ng/l subdodavka 1)
Metamitron ok <0,010 pe/l subdodavka 1)
Metazachlor il <0,010 ug/l subdodavka 1)
Metazachlor ESA ** <0,030 pg/l subdodavka 1)
Metazachlor OA i <0,060 ug/l subdodavka 1)
Metolachlor ok <0,010 ug/l subdodavka 1)
Metolachlor ESA ** <0,030 ug/l subdodavka 1)
Metolachlor OA *ok <0,030 ng/l subdodévka 1)
Metribuzin o <0,010 ng/l subdodavka 1)
Metribuzin-desamino ** <0,010 ug/l subdodavka I)
Napropamide *& <0,010 uo/l subdodévka 1)
Pendimethalin x% <0,020 ug/l subdodavka 1)
Pethoxamid ko <0,010 ug/l subdodavka 1)
Prochloraz i <0,020 ug/l subdodavka 1)
Propiconazole i <0,010 ue/l subdodavka 1)
Prothioconazole ik <0,010 ug/l subdodéavka 1)
Quinmerac *% <0,010 ug/l subdodévka 1)
Spiroxamine b <0,020 el subdodavka 1)
Tebuconazole i <0,010 ug/l subdodavka 1)
Terbutylazin ot <0,010 ng/l subdodavka 1)
Terbutylazin 2-hydroxy *%  <0,010 ug/l subdodavka 1)
Terbutylazin-desethyl ** <0,010 ng/l subdodavka 1)
Terbutylazin-desethyl-2 *F  <0,020 ng/l subdodavka 1)
-hydroxy
Thiacloprid ik <0,010 ne/l subdodavka 1)
Thiophanate-methyl ** <0,010 ug/l subdodavka 1)

Legenda: MH - Mezna hodnota, NMH - Nejvy$si mezna hodnota, DH - doperucena hodnota, IH - indikaéni hodnota, NPH - nejvy3ii pripustna hodnota

Limitni hodnoty prevzaty z vyhl. &. 252/2004S8b., ve znéni pozdgjsich predpisa.

Protokol mize byt reprodukovan jediné cely, jeho &ast jen se souhlasem laboratote. Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorki uvedenych v tomto protokolu.

U vzorkii neodebranych laboratofi nerudi laboratof za kvalitu odbéru, ale pouze za provedené zkousky.

Zkousky oznacené + jsou provadény na misté a pii teploté uvedené na protokolu.
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Zkousky oznacené ** jsou provadény subdodavkou v laboratofich :
1) VIS a.s., laboratof & 1213 akreditovana CIA
Zkousky oznacené ** jsou provadény subdodavkou v laboratofich :

4) PVK as., UKKV, laboratof & 1247 akreditovana CIA
Znak < odpovida pojmu mensi nez, znak > odpovida pojmu vétsi nez uvedena hodnota.
Vysledky zkousek jsou uvadény s rozsifenou nejistotou méfeni zalozenou na standardni nejistots s koeficientem roziteni k=2 (coZ pro normélni rozdéleni poskytuje hladinu

vyznamnosti 95%).
Uvadéna nejistota zahmuje nejistotu vzorkovaciho postupu a nevztahuje se na vy ge@ fmg rgs anovitelnosti.

Analyzoval: V. Dufkova, Ing. D. Kopeéna, P. Zimova, M. Mensova
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