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Vodohospodarska laborator fliéany, S.I.0.

zkusSebni laboratof ¢.1531 akreditovana CIA
podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Kolovratska 1476, 251 01 RiZany

tel. 323602539, 602363180, e-mail:laboratorkopecna@seznam.cz

Protokol ¢é. PV 456/2021

Strana: 1/1

Zakaznik: OU Kasely, Ksely 10, Cesky Brod, 28201

Typ vzorku: pitné voda

Cislo vzorku: 469/2021

Misto odbéru: Ksely 27

Datum odbéru: 6.4.2021 10:30 Odebral:  Zimova Pavla
Datum pFijmu: 6.4.2021 12:20 Piijem provedl: Zimova Pavla

Postup vzorkovani:

Vzorkovani bylo provedeno podle SOPV 1/04:2011

Datum pocatku analyz: 6.4.2021
Datum ukondéeni analyz: 9.4.2021
Stanoveni Zjisténa Jednotky Metoda Nejistota Limit Vyrok
hodnota o shodé
Koliformni bakterie 0 KTI/100 ml | SOP 1/16 (CSN EN 1SO 9308-1) | +40% 0 (MH) | vyhovuje
Escherichia coli 0 KTJ/100 ml | SOP 1/16 (CSN EN ISO 9308-1) +40% 0 (NMH) | vyhovuje
Enterokoky 0 KTJ/100 ml | SOP 9/99 (CSN EN ISO 7899-2) +40% 0 (NMH) | vyhovuije
Pocty kolonii pfi 36 °C 5 KTJ/ml SOP 11/99 (€SN EN ISO 6222) +40% 40 (DH) vyhovuje
Podéty kolonii pfi 22 °C 9 KTJ/ml SOP 11/99 (CSN EN ISO 6222) +40% 200  (DH) vyhovuje
Reakce vody (pH) 7,13 SOP 1/98 (CSNISO 10523) +3% 6,5-9.5 (MH) vyhovuje
Konduktivita 49,1 mS/m SOP 2/98 (CSN EN 27888) +5% 125 (MH) vvhovuje
Zakal 0,150 ZF(n) SOP 4/19 (CSN EN 7027-1) +15% 5 (MH) | vyhovuije
Amonné ionty <0,05 mg/l SOP 3/98 (€SN ISO 7150-1) 0,50 (MH) | vyhovuje
Dusitany 0,010 mg/l SOP 4/98 (CSN EN 26 777) +5% 0,50 (NMH) | vyhovuje
Dusi¢nany 31,6 mg/l SOP 5/99 (CSN ISO 7890-3) +10% 50  (NMH) | vyhovuje
CHSK (Mn) 0,82 mg/l SOP 6/98 (CSN EN ISO 8467) +15% 3,0  (MH) | vyhovuje
Barva (436 nm) <5,0 mg/l Pt SOP 3/04 (CSN EN ISO 7887) 20  (MH) vyhovuje
Chloridy 86,8 mg/l SOP 9/98 (CSN ISO 9297) +7% 100  (MH) vyhovuje
Pach prijatelny SOP 5/04 (CSN EN 1622) pfijatelny vyhovuje
Chut’ prijatelna SOP 7/04 (CSN EN 1622) ptijatelna vyhovuje
Zelezo <0,05 mg/l SOP 8/98 (CSN ISO 6332) 0.20 (MH) vyhovuje
Mangan <0,01 mg/l SOP 4/99 (CSN ISO 6333) 0,050 (MH) | vyhovuje
Teplota vzorku + 9.0 °C SOP 7/08 (CSN 75 7342) +2% 8-12 (DH)
Cl volny na misté  + 0,06 mg/] SOP 8/08 (Firemni navod Hanna) | +10% 03 (MH) vvhovuje

Legenda: MH - Mezna hodnota, NMH - Nejvyssi mezna hodnota, DH - doporuéena hodnota, IH - indikacni hodnota, NPH - nejvyssi pripustna hodnota
Limitni hodnoty pievzaty z vyhl. & 252/2004Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisi.
Limitni hodnota chloridii zvy3ena na zékladé vyjadieni KHS Stfedoteského kraje ze dne 15.3.2015 pod Cj: KHSSC 12674/2015.

Protokol miize byt reprodukovan jeding cely, jeho &ast jen se souhlasem laboratofe. Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorki uvedenych v tomto protokolu.
U vzorki neodebranych laboratofi neruéi laboratof za kvalitu odbéru, ale pouze za provedené zkousky.
Zkousky oznadené + jsou provadény na misté a pi1 teploté uvedené na protokolu.

Znak < odpovida pojmu mensi neZ, znak > odpovidd pojmu vétsi nez uvedend hodnota.
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V Ri¢anech, 9.4.2021 \ %, < Ing. Dagmaf Kopeéna

vedouci laboratore



