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PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&. 4295/2012

Zakaznik : INFORM - CONSULT - AQUA sr.o. Cislo zakazky : 3094
Cislo objednavky : -
Kvétenski 415 Diléf objednavka : -
261 01 Piibram II Piijem vzorku : 16.4.2012

Vysetfeni vzorku : 16.4.2012-20.4.2012

Vzorek &islo : 5972
Datum odbéru : 16.4.2012

Cas odbéru : 12:00

Oznaéeni vzorku : HV 16

Misto odbéru : K3ely - upravna vody
Matrice: ' voda pitnd, vodovod
Vzorkoval : zakaznik

Zpisob odbéru : osobni odbér

Uéel odbéru : kontrola

Pritomné osoby :  p. Kodi

Vysledky zkouSeni - chemické vySetieni

Ukazatel Hodnota | _Jednotka *Limit |TYH PouZitd metoda Nejistota
elektricks 438 | mSm max. 125 | A |SOPKOOII (CSNEN27888) ¢| 3%
konduktivita | |

* Limit (zdroj pro provedeni interpretace) :
Vyhlaska ¢. 252/2004 Sb. ve znéni pozdgjsich piedpist
Ukazatele oznadené "!" jsou mimo limit.

Pozndmka k odb&ru : Odbér vzorku neni pfedmétem akreditace.

Misto provedeni zkouSky (pracovisté) :
(4) analyzy provedeny pracovi§t€m Pfibram (U Nemocnice 85, 261 01 Piibram) , tel.318 629 315, 318 629 324

Metedy v sloupei TYP: "A" akreditovand zkouska

Vysledky se tykaji pouze zkouSenych vzorkd.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Laboratof na poZadani poskytne Widaje o pouzitych metodach a souvisejicich pfedpisech.

Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadfenou jako roz§ifena nejistota s koeficientem rozsifeni k=2,
coZ pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95 %.

Uvadéna nejistota nezahmuje nejistotu vzorkovani a nevztahuje se na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

Vedouci CHL : Galova Pavla, Ing.

Kontroloval : Hlavackova Lenka Ing.
Protokol vyhotovil: Hlavackova Lenka Ing.
Pocet stran: 1

Dne: 20.4.2012 : : i! g

_ Ing. Helena Vilhelmova)
zéstupce vedouci Centra hygienickych laborato#i, PHbram
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